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MaBnahme 1

Neue Warmeversorgung

Erdgas-Brennwertkessel 427 kW

+ BHKW 30 kW elekirisch+ 61kW thermisch

+ Multifunktionsspeicher

( Puffer+ legionellenfreie Warmwasserbereitung) 40001

( SAB-Forderung Programm EuK)

Objekt : Crishiss Oschatz

Heizzentrale mit BHKM-Brennwerthessel-

Zeeh Multfunktionsspeicher

L
Warmwasser

ﬁ KWK Sachsen

Energie effizienter nutzen

Kiihlung

L —

EHEN M T30

Lemstung et 30 K&
termis 61 KW
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Wir planen 1 Stiick ETAvent Rezirlulations-Dunkelstrahler mit integrierter
Abwirmenutzung
_ vom Typ EFG 3Rohr 160/355 mit einer Lange von 30m zusatzlich Heizleistung rd. 45 kW.

G/ @ \{: \/{ ~ Die heillen Abgase des Backofens (ca. 200 bis 250°C) werden im Winter direkt durch das dritte
/3 6/ Rohr des ETAvent Strahlungsbandes gesaugt und zur Beheizung der Arbeitsplatze genutzt.
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Abwiirmenutzung der Backiofen 2 Backofen a 100 KW | | ','_*;':mn@_____
3500 m?/h mit 250 °C |
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Schiitzkosten i4.820,- Euro
-Referenzkundenerlass 15%
-12.507,- Buro

Einsparung 45kW x1500h/a 67.500kWh fa = 0,07=
=67.500kWh /a 4.725,- Euro/a

Amortisation 3,14 Jahre ohne Beriicksichtigung
der jihrlichen Preissteigerung




Entfeuchtung im Winter

Bulumiailaktor 170" 2 ur ke flos

Efzmal Solater

Neu Kiilteanlage- System — FRIGOTEC
Energicoptimierte Kiltetechnik 2x 96,2 kW COP 5,07
Wirmebedarf 112 kW fiir Klimaheizung

insparungen 224.000kWh /a * 0,07Euro/ kWh
14x 8 kW=112 kW =15.680,-Euro/a
2.000 Vollaststunden
224.000kWh /a

Amortisation 1,9 Jahre ohne Beriicksichtigung
der jihrlichen Preissteigerung
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Fur die Produktionshalle- Maschinenbau wird deshalb folgendes Heizungskonzept empfohlen:

Die vorhandene Be-und Entliftung mit WRG bleibt erhalten, bleibt weiterhin aulerbetreib gesetzt aber
nicht demontiert.

Anstelle der rtlichen Heizfldchen mit einer Leistung von 15 KW in der Produktionshalle wird eine
arbeitsplatzbezogene Strahlplattenheizung vorgeschlagen. Auch die Heizflachen werden aulter Befrieb
gesetzt aber nicht demontiert.

Hydraulischer Abgleich fir die vorhandene Heizungsanlage

Eine weitere Moglichkeit Energie einzusparen und dabei einen sicheren Heizbetrieb zu garantieren
bietet der hydraulische Abgleich. Er ist zwar Gesetz wurde jedoch bisher nachweislich nicht
durchgefiihrt,

Durch optimale Einstellung von Heizung, Pumpen, Regelung und Thermostatventilen
lassen sich zehn bis 20 Prozent Heizenergie einsparen. Das ergab das groB angelegte
Forschungsprojekt OPTIMUS. Helzungspumpen sind durchschnittlich dreifach zu grof,
die Heiz- kessel um 80 Prozent. Das Optimieren lohnt sich far Haushalte; far
Handwerker ergibt sich daraus ein neues Geschaftsfeld. Durch Optimierung aller
Heizungen kénnte Deutschland seine kempletten Emissionsminderungspflichten
erflllen.

Buroheizung

Energieeinsparung 10 % von 22.500 kWhi/a = 2.250 kWh/a

Energiekosteneinsparung 2.250 kWhia x 0,07 Eurc/kWh = 158,00 Euro/a

Investitionsaufwand 29 Anschlussgamituren x 40,- Euro/Stk. = 1.160 -, Euro
Amortisation 1.160,- Euro / 158,00 Eurcfa = 7,34 Jahre.

Anmerkung:
Ner hydraulische Abgleich ist Gesetr
Mit den vorhandenen Ventilen ist der hydraulische Abgleich aufgrund der Netzgestaltung

aufarund fehlender Strangautomaten chne arolen kostenintensiven Berechnungsaufwand nicht moalich.
Die vorhandenen Ventile sind 15 Jahre alt und haben eine geringere Regelgenauigkeit 2 K gegeniber 1K
bei neuen Ventilen.

Umweltwirkung

Heizenergie- Primaren- CoP- NO*- S0
bedarf ergiebedarf Emissionen Emissionen |Emissionen
Khi kKihila kgla kg/a kg/a
2250000 | 2407500 | 477000 1573 | 0,90
20.250.00 21.667.50 429300 14.18 0.81
10,00

Einsparung pro Jahr
2.250,00 | zaorso |




